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Fire Engineering: il tema dell'innovazione nel campo della sicurezza antincendio.

Focus sul “Fire Digital Check”
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FIRE DIGITAL CHECK: OBIETTIVI Q Q\s/ﬁ_ﬁ&
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Il Fire Digital Check nasce dalla volonta del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di
intraprendere un processo di digitalizzazione del Codice di Prevenzione Incendi. Per conseguire tale progetto sono stati
prefissati tre obiettivi:

* DIGITALIZZAZIONE DEL CODICE: Digitalizzare e standardizzare il linguaggio di scrittura e compilazione di un progetto
antincendio applicando i dettami del CODICE per la definizione dei livelli di prestazione e di un procedimento di
prevenzione incendi da sottoporre alla valutazione dello stesso secondo le procedure di cui al DPR 151/2011;

« VALIDAZIONE/VERIFICA DEI PROGETTI: Digitalizzare e standardizzare il linguaggio di verifica di un procedimento di
prevenzione incendi;

 GESTIONE DELLE PRESTAZIONI: Digitalizzare e standardizzare il linguaggio di gestione delle prestazioni per Uintera vita del
fabbricato anche nel contesto di procedimenti di prevenzione incendi. A questo di aggiunge lobiettivo, non secondario,
delluso della digitalizzazione per la gestione operativa del soccorso tecnico e delle emergenze e per la formazione degli

addetti.
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FIRE DIGITAL CHECK: TAVOLO TECNICO 2 13ﬁ_FL/Eﬂ\EE
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MINISTERO DEGLI INTERNI MINISTERO DEGLI INTERNI
- DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA

CIVILE - DIREZIONE PER LE RISORSE
LOGISTICHE E STRUMENTALI

CIVILE - A

@ X

CODICE DI
( PREVENZIONE
INCENDI

SVILUPPATORI SOFTWARE MONDO ACCADEMICO:

UTILIZZATORI MONDO PROFESSIONALE

ENCINEERING



D.M. 12/08/2012 W SAFETY

t 2 VILLAGE
Disposizioni relative alle modalita’ di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti
di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

* Valutazione progetto

» Segnalazione certificata di inizio attivita

* Rinnovo periodico di conformita antincendio
* Istanza di deroga

« Istanza di nulla osta di fattibilita

« |stanza di verifiche in corso dopera

 Voltura

ENCINEERING



D.M. 12/08/2012 2 q\sfﬁ_FLE\ELIg

Disposizioni relative alle modalita’ di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti ®
di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

CategorieBe C
* Valutazione progetto =—) e« Generalita e domicilio del richiedente

* Specificazione della attivita soggetta principale e delle
* eventuali attivita soggette secondarie

« Ubicazione prevista per la realizzazione delle opere
* Informazioni generali sull'attivita principale e sulle
eventuali attivita secondarie soggette a controllo di

prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento
in progetto

ENCINEERING




D.M. 12/08/2012

Disposizioni relative alle modalita’ di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti

@ VILLALE

di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

CategorieBe C
Va[utazione progetto 3

Generalita e domicilio del richiedente

Specificazione della attivita soggetta principale e delle
eventuali attivita soggette secondarie

Ubicazione prevista per la realizzazione delle opere

Informazioni generali sullattivita principale e sulle
eventuali attivita secondarie soggette a controllo di
prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento
in progetto

lALLEGATI
Documentazione tecnica
Attestato del versamento effettuato a favore della

Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 23
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

ENCINEERING




D.M. 12/08/2012

Disposizioni relative alle modalita’ di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti

@ VILLALE

di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

CategorieBe C
Va[utazione progetto 3

Generalita e domicilio del richiedente

Specificazione della attivita soggetta principale e delle
eventuali attivita soggette secondarie

Ubicazione prevista per la realizzazione delle opere
Informazioni generali sullattivita principale e sulle
eventuali attivita secondarie soggette a controllo di

prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento
in progetto

l ALLEGATI

Documentazione tecnica

ENCINEERING




ISTANZA DI VALUTAZIONE PROGETTO N L

METODO DIGITALE ®
TRADIZIONALE

|

MODELLO PIN
RELAZIONE TECNICA

ELABORATI GRAFICI

|

Raccolta documentale digitale o cartacea




ISTANZA DI VALUTAZIONE PROGETTO

METODO DIGITALE
TRADIZIONALE

|

MODELLO PIN
RELAZIONE TECNICA

ELABORATI GRAFICI

|

Raccolta documentale digitale o cartacea

METODO DIGITALE
INFORMATIVO

|

UNICO DATABASE

MODELLI IFC

|

Raccolta digitale su piattaforma dedicata
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FIRE DIGITAL CHECK: CASO STUDIO W \S/ﬁ_FL,Ea\EE
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Ledificio si compone di 22 livelli fuori terra dedicati principalmente ad uffici e quattro livelli di parcheggi interrati che

comprendono locali tecnici e magazzini. Al piano terra sono presenti spazi commerciali completamente indipendenti dagli uffici

sovrastanti.

AT AT

Citterio -Viel




FASE PROGETTUALE

Modello sviluppato con software proprietario

INFORMAZIONI DI PROGETTO

I N Project Infarmation »

I Family: System Family: Project Information w
Type: b
I Instance Parameters - Controd selected or to-be-oreated instance
I Parameter Value [ A
Text &
I Compartment reference floor LOO
Dimensions 2
I Fire prevention hight BB.1000 m
Identity Data ]
QOrganization Mame
I Organization Description
Building Name Gioia 20 est
I Author GAE Engineering ¢rl
Activity Manager Mario Rossi
I Fire safety professional Giuseppe Amaro
Ancillary fire use T.3.C
Main fire use F1.B-754,0-49.3.C-60.1.4
I ID_Practice PROTM. B0GN00M00- D000 X0 e
| e
SN BN N N SN BN BN S B B S B e .

MODELLO BASE DI STRATEGIA

operties
| B
|

I Mass (1)
Fire Protection

Vwee
ba

bocc
Rprop

Restricted or activity area
Renv
5.1 Reaction to fire other rooms

5.2 Fire resistance
5.3 Compartmentation
5.4 Evacuation
5.5 FSM
S&Firecontrol
Activities
Main fire use
_Ancillary fire use

5.8 Smoke and heat control
5.9 Firefighting operations

Strateglc ar aCl‘IvI[\f area

5.1 REGCUDI‘I tCJ f'IFE,‘ evacuatlon rcutes

5.7 Fire detechon and alarm

@ VLA

INFORMAZIONI DI UNATTIVITA

rpf— — —_— _— —_— _— —_— _— _— _— _— —_—

~ aﬂ Edit Type
ﬁ

Al

A
1

T

No
Nen significativo
I

v

"171.3.C-Aziende ed ufﬂa con o..

%]

o

v
n
v

5,10 Fire safety technological and servi,. |
Activity with design assestment

X

GAE:
[=]
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FASE PROGETTUALE

Modello sviluppato con software proprietario

MODELLO SPECIFICO DELLE ATTIVITA

INFORMAZIONI DI UN COMPARTIMENTO

—_—_—_—_—_—_"

I Properties x

|
| R 1
| |
I |HVAC Zones (1) v| B3 Edit Type |
I Fire Protection 2 oA I
GAE_CODetectionSystem [
I GAE_FiretllarmCallButton I
I GAE_FireExtinguiscer
GAE_FireHydrant I
| GAE FlammableMixture... [ ] |
GAE_GasDetectionSystem i[]
I GAE_llluminatedExitSign I
| GAE_MechanicalSmoke... |
GAE_MechanicalVentilat... . []
| GAE_NaturalVentilationS... [ ] |
I GAE_SmokeDetectionSy... I
GAE_SmokebxtractionSy... ([ ]
I GAE_SprinklerProtection I
I GAE_TemperatureDetect... [ ] I
GAE_Firehllarm
| “GAE NaturalVentilation [ ] |
| Dats -3
GAE_FireCompartment I
I GAE_Function Pianc uso uffici I
GAE_FireResistance Elementi [Strutture-Pareti...; @ %
I Properties help Apply I
e |

@ VLA

GAe E%

ENCINEERING



FIRE DIGITAL CHEK: PROPERTY SET

@ VLA

Risulta di rilevante importanza definire i requisiti informativi che i modelli devono possedere per essere compresi in maniera chiara dallente autorizzativo. E quindi

necessario definire i Property Set con una naming convention chiara sia per chi produce il modello che per chi lo legge.

.
L —> @) —> Pset
Attivita>G.1.5

Soggetti=>G.1.6
B Geometria—>G.1.7
Compartimentazione—>S.3
Esodo—>S.4




FIRE DIGITAL CHEK: MODELLI IFC W SAFETY

Dal punto di vista amministrativo la domanda di valutazione progetto, di cui all'articolo 3 del D.PR. 151/2011, deve contenere il ® V”—I—AGE

modello PIN e la documentazione tecnica composta dalla relazione tecnica e gli elaborati grafici.

Le informazioni contenute all’interno della suddetta documentazione quindi devono essere parametrizzate all'interno del modello. Per

facilitarne la lettura, le informazioni sono state divise in due modelli esportati in formato IFC.

MODELLO BASE DI STRATEGIA ANTINCENDIO MODELLO SPECIFICO DELLATTIVITA SOGGETTA

%

A questi modelli si aggiungeranno quelli delle discipline trasversali alla disciplina di prevenzione incendi: modello architettonico, GAe % El
EI%

modello strutturale e modello MEP.

ENCGINEERING



FIRE DIGITAL CHEK: MODELLI IFC W SAFETY

& VILLAGE

MODELLO BASE DI STRATEGIA ANTINCENDIO MODELLO SPECIFICO DELLATTIVITA SOGGETTA

=




FIRE DIGITAL CHEK: MODELLO PIN SAFETY
VILLAGE

MOD. PIN 1- 2018 VALUTAZIONE PROGETTO Il mOdeuo PIN contlene.
P —— i > generalita e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o
L1 societa, del suo legale rappresentante;

AL COMANDOQ PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

— o | » specificazione della attivita soggetta principale e delle
somictiaoin o o & | | eventuali attivita soggette secondarie, oggetto dell’istanza
b Io | ex |olololojololololo/ololo] ol ol olof di valutazione del progetto;

i ___;__ | » ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;

con sade in |ﬂ . . ) ) ) |u |u |
- oo | > informazioni generali sullattivitd principale e sulle
b : | eventuali attivita secondarie soggette a controllo di
ra ile dell'amivitd sotto indicats . . . . . . . . o . .

T —— CHIEDE prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in

i zemsi dell’art. 3 dal DPR. 01022011 0 151 12
VALUTAZIONE DEL FROGETTO ALLEGATO p ro g etto'
per i lavord di: | ruovo insediamento [ lmedificn attivits esisteste

(sarrae coms () i gt o ik}

relativi allamivita principale: [0 |

e i alivith {slbee, souk, o)

i |0 o o |
nliray neRs [
[o oo i |
Tnne Er et
Lae attivits oggeto di valutazione sono individuste' ai n./sotto classe! cat.: 1] 1] 1]
1] 1] 1]
1] 1] 1]
1] 1] 1]
La documentazions tacnice progatuale & sottoscritta da:
o ] 1] |
T (eeleame e Z=Tg
iscritto all* Albo professionale dell’Ordine Collezio di [[] | frizions  |[] |
cnvamdoin [0 o !
[T
o 0 1] [0 |
R o —— EErm
o o |
T o s T P T P T T T

Ripistins:
el Mintany dellntonmn & T-8-11

versgpreakak (U nkvadait adb b del el conlenin ncl Allogab | del DPRGLTE201] 2151 ¢ la sillockese & si il Doasle ‘ Ae E%
il
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PROPERTY SET: VVF_MODELLO PIN

@ INFO ¢ vy vy @@een @3
P ANTON
|dentification Location Quantities Relations Claszification Hyperlinks
VWF_Profili di rischio VWF_Strategia antincendio
VVF_Georetria VVF_Inquadramento generale VVF_Meodello PIN

Property Value

Attreita principale 71.3.C

Attivita secondarie 34.1.B-75.4.C-49.3.C-69.1.A

ID_Pratica PROT. OG0 G0

Progettista antincendio Giuseppe Amaro

Titolare attivita Mario Rossi

"

SAFETY
VILLAGE

GAe E%

ENCINEERING



PROPERTY SET: VVF_MODELLO PIN

® INFO Cvyr v R@@agn @30
P ANTDI
|dentification Location Quantities  Relations Classification Hyperlinks

VWF_Profili di rischio
VVF_Geometria

VWF_Strategia antincendio

VVF_Inquadramento generale VWF_Medello PIN

Property Value
Attivitd principale 71.3.C
/D _Pratica PROT.GGC 0 00 KK

\4

IPOTESI PIATTAFORMA
PER OTTENERE LID
DELLA PRATICA

Progettista antincendio Giuseppe Amaro

Titolare attivita Mario Rossi

@ VLA

!

—

#
_#—-
‘ i




PROPERTY SET: VVF_INQUADRAMENTO GENERALE W SAFETY

@) INFO

P ANTO1

Identification Location
WWF_Profili di rischio
VWF_Geometria \

Property

VWF_Inquadrarmento generale VWF_Modello PIN

® VILLAGE

<K v O v B @EEn EED) M

Cuantities Relations Classification Hyperlinks
YWF Strateaia antincendio

!

Value

—

Attivita esistente
Descrizione generale

Ubicazione

Falze

L' edificio si sviluppa su 22 livelli fuori terra des...

I—————
e ————.
Yia Mechiorre Gicia 22, Milano ‘ ——




PROPERTY SET: VVF_PROFILI DI RISCHIO

@ INFO K v > vy R @Eeae s @ 3D

RIFERITO
ALL’INTERO «

o]

YWF_Geometria YWF_Inguadramento generale VWF_Modello PIM
|dentification Location Cluantities Relations Classification Hyperlinks

VVF_Profili di rischio VVF_Strategia antincendio

Property Value

EDIFICIO

§ Rambiente non significative I

@ VLA

. ..
e —..




PROPERTY SET: VVF_PROFILI DI RISCHIO W SAFETY

® VILLAGE

@ INFO < v > v ®EUed o3 =
> IOiject.‘I.‘I I

Classification Hyperlinks VVE_Attivita VWF Geomnetria
|dentification Location Cuantities Material Profile Relations

VVF_Profili di rischio VVF_Strategia antincendio

Property Walue

—

Attivita 71.3.C-Aziende ed uffici,con oltre 800 persone occup...
Attivita o arnbito strategito False

Attivitd o ambito vincolato False

RIFERITI ALLA | Rbeni

Iip—
e ——————_
1 S|
SINGOLA ATTIVITA < I Ruita A1
Ga 1, 000000
Gocc A
-

G




PROPERTY SET: VVF_STRATEGIA ANTINCENDIO

STRATEGIA ANTINCENDIO ATT. 69.2

_—_—_—_—_—_—_—_q

I@lNFo < ver>vy OO0 0|
IOObject.-1.1 I

SAFETY
VILLAGE

STRATEGIA ANTINCENDIO ATT. 71.3

I ®wro ¢cvs r v wmapoag |
| O object21 |

I Classification Hyperlinks VVF_Attivita VVF_Geometria I Classification Hyperlinks VVF_Attivita VVF_Geometria I
I |dentification Location Quantities Material Profile Relations Identification Location Quantities Material Profile Relations
VWF_Profili di rischio VVF_Strategia antincendio I VVF_Profili di rischio VVF_Strategia antincendio I
I Property Value I I Property Walue I
I 5.1 Reazione al fuoce altri locali_livello attri... |I_C 5.1 Reazione al fucce altri locali_livello attribuito II_C
5.1 Reazione al fuoco altri locali_livello richi... |l I I 5.1 Reazione al fucco altri locali_livello richiesto | I
I 5.1 Reazione al fuoco vie di esodo_livello att... IlI_C I I 5.1 Reazione al fucce vie di esedo_livello attribuite 111_C I
I 5.1 Reazione al fuoco vie di esodo_livello ric... [l 5.1 Reazione al fuoco vie di esodo_livello richiesto 1l
5.10 Sicurezza impianti tecnologici_livello at... |_C I I 5.10 Sicurezza impianti tecnelogici_livello attribuito |I_C I
I 5.10 Sicurezza impianti tecnologici_livello ri.. | I I 5.10 Sicurezza impianti tecnelogici_livello richiesto | I
I 5.2 Resistenza al fucco_livello attribuito n.c 5.2 Resistenza al fuoco_livello attribuito _c
5.2 Resistenza al fucce livello richiesto " 1 I 5.2 Resistenza al fuoco_livello richiesto 1l I
- @ 2D . . . _—
I 5.3 Compartimentazione_livello attribuito I_C I 5.3 Compartimentazione_livello attribuito m_c @20
I 5.3 Compartimentazione_livello richiesto I I 5.3 Compartimentazione_livello richiesto Il
5.4 Esodo_livello attribuito IC 5.4 Esodo_livello attribuito [
| 5. Esodo_livello richiesto | | 34 Bedelivellorichiesto I g
| 56 Controllo dellincendio_livello attribuito V_C 5.6 Controlla dellincendio_livello attribuito v e —
5.6 Controllo dell'incendio livelle richiesto 1l I 5.6 Controllo dell'incendio_livello richiesto Il —_—
I 5.2 Contrello fumi e calore_livello attribuito  11I_A I 5.8 Contrelle fumi e calore_livello attribuito /1A
: : e 5.8 Controlle furni e calore_livello richiesto Il
I 5.8 Controllo fumi e calore_livello richieste |l =
5.9 Operativita antincendio_livello attribuito | IV_C I 5.9 Operativita antincendio_livello attribuito IV_C
I 5.9 Operativita antincendio_livelle richieste Il 5.9 Operativita antincendio_livello richiesto v

L_________

S

GAe i;%
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PROPERTY SET: VVF_STRATEGIA ANTINCENDIO W SAFETY

STRATEGIA ANTINCENDIO ADOTTATA PER LINTERO EDIFICIO k)& VILLAGE

| @ INFO
| P ANTOT
I VWF_Geometria VVF_Inguadramento generale
Identification Location Cuantities Relations
I VWF_Profili di rischio
| Property Value
I 5.1 Reazione al fuoco altn locali_livello attr... [1_C
5.1 Reazione al fuoco vie di esodo_livello att... [I_C
I 510 Sicurezza impianti tecnologici_livello at... |_C
I 5.2 Resistenza al fuoco_livello attribuito _C
I 5.3 Compartimentazione_livello attribuito l_C
I 5.4 Esodo_livello attribuito |_C
5.6 Controllo dell'incendio_livello attribuito W_C
I 5.8 Controllo fumi e calore_livelle attribuite — [1/11_A
I 5.9 Operativita antincendio_livelle attribuite |[V_C
— | L] | L] | L] | L] | L] | L] | L] | L] |

VVF_Meodello PIN
Classification
YWF_Strategia antincendio

< vr>vy wmwaegeg |

@ 3D =

!

——

__i

GAe E%

ENCINEERING



PROPERTY SET: VVF_ATTIVITA

@ INFO < vy v B FOE O
> I ) Object.-1.1 I
Identificaticn Location Cuantities Material Profile Relations
VWF_Profili di rischio VWF Strateaia antincendio
Classification Hyperlinks VVF_Attivita VWF_Geometria
Property Value
RIFERITI ALLA < Iﬁu.ttivité principale False

SINGOLA ATTIVITA I Attivitd secondaria True

A 3D




PROPERTY SET: VVF_GEOMETRIA

@ INFO < v o> v B EOB8 A

ﬁ IO Object.-1.2 I

Identification Location Quantities Relations Classification  Hyperlinks VVF_Geometria

Property Value
Piano di riferimento True
Piano interrato False
Quota del compartimento 0.0 mm
Cuota di Piano 0.0 mm
@ 3D 8

RIFERITI AL
PIANO

|dentification
VVF_Geometria

Property
Altezza antincendio

Piana di riferimento

RIFERITI © 3
ALL'INTERO
EDIFICIO

Location
WWF Profili di rischio

SAFETY
VILLAGE

< vo v R @ESEE

Quantities Relations Classification Hyperlinks
VVF_Strategia antincendio

VVF_Inquadramento generale VWVF_Moedello PIN

Value
88.1000 m
LOO

e

—

ENCINEERING



FIRE DIGITAL CHEK: MODELLI IFC W SAFETY

® VILLAGE

MODELLO SPECIFICO DELLATTIVITA SOGGETTA




PROPERTY SET: VVF_COMPARTIMENTAZIONE

@ INFO < vo>vy % @a@aéang ®3p =
|'{| Zone7 : Piano L02-Compartimenta Uffici:375576 : » OGNI ZONA COSTITUISCE UN COMPARTIMENTO

NUMERO DI SPAZI CHE COSTITUISCONO UNA ZONA

I

| Selected: 19 |

S

SAFETY
VILLAGE



PROPERTY SET. VWF_COMPARTIMENTAZIONE SAFETY
&ZJ VILLAGE
@ INFO < v > v B @EBA0 3D B

|dentification Location Relations Classification Hyperlinks
YWF_Resistenza al fuoco VYWF_Rivelazione ed allarme
VWF_Controllo fumi e calore YWF Controllo incendio YWF Esodo
VWF_Caratteristiche antincendio VYWF_Compartimentazione
Property Value
Compartimento antincendio True
Funzione antincendio Piano uso uffici

Massima superficie di compartimentazione  Messun Limite

Superficie lorda compartimento 1,528.6053 m2

Selected: 19 GAe El%
| [=]

ENCGINEERING



PROPERTY SET: VVF_COMPARTIMENTAZIONE

@ VLA

@ INFO (v o> v B @@BO ®:3D =
1. Zone.6: Piano L04-Compartimento Ufici: 375578
|dentification Location Relations Classification Hyperlinks
YWF_Resistenza al fuoco VWF_Rivelazione ed allarme
VWWF_Controllo fumi e calore VWWF Controllo incendio YWF Esodo
WWF_Caratteristiche antincendio VVF_Compartimentazione
Property Value
Compartimento antincendio True
Funzione antincendio Piano usc uffici
Massima superficie di compartimentazione 32000
Superficie lorda compartimento 1,528.5246 m2

Selected: 19 GAe i%s
| [=]

ENGINEERING



PROPERTY SET: VVF_RESISTENZA AL FUOCO SAFETY
QZ?_.J VILLAGE
@ INFO {vYOr>v % @BEeeg ospo E

15} Zone.7: Piano LO2-Compartimento Uffici: 375576

YWF_Controllo fumi e calore VYWF_Controllo incendio YWF_Esodo
VWWF_Caratteristiche antincendio YWF_Compartimentazione
|dentification Location Relations Classification Hyperlinks
VVF_Resistenza al fuoco VWF_Rivelazione ed allarme

Property Value

Resistenza al fuoco Elermenti [Strutture-Pareti]R-REI-El S0

=] 73 ]
P |
Selected: 19 E




PROPERTY SET:. VVF_ESODO SAFETY
32:] VILLAGE
@ INFO (Y > vy R @@ex 3o =

.......

YWF_Caratteristiche antincendio VWF_Compartimentazione
|dentification Location Relations Classification Hyperlinks
YWF_Resistenza al fuoco VWF_Rivelazione ed allarme
VVF_Controllo fumi e calore VVF_Controllo incendio VVF_Esodo
Property Value
Lco 45.0000 m
Les F0.0000 m
5.4 Requisiti aggiuntivi antincendio 35%

1

PARAMETRI ESODO ASSOCIATI AL
COMPARTIMENTO E QUINDI ALLA ZONA

A
Selected: 19 E

ENCINEERING



PROPERTY SET: VVF_ESODO

@ INFO <K v > v % A998 AH

1) Space.2.30 : Uffici[234]

YWF_Compartimentazione YWF_Controllo fumi e calore YWF_Controllo incendic
Space Boundary Areas  Classification  Hyperlinks VVF_Caratteristiche antincendio
|dentification Location Cuantities Relations Space Boundaries
VVF_Esodo WWF_Resistenza al fuoco VYWF_Rivelazione ed allarme
Property Value
Affollamento 250
Densita di affollamento 0.2

SAFETY
VILLAGE

GAe E%

ENCINEERING



PROPERTY SET: VVF_CONTROLLO FUMI E CALORE W ?/ﬁ_FLE\ElE

<vor vimEBoEg ®F H ®

YVF_Caratteristiche antincendio

@ INFO

) Space.2.30 : Uffici[234]

Space Boundary Areas  Classification  Hyperlinks

|dentification Location Cuantities Relations Space Boundaries
VWF_Ezodo VWF_Resistenza al fuoco YWF Rivelazione ed allarme
VVF_Compartimentazione VWF_Controllo fumi e calore VWF_Controlle incendio
Property Value

Impianto di estrazione-immisione meccanica | True

Impianto di estrazione-immissione naturale  False

Wentilazione naturale False




PROPERTY SET: VVF_CONTROLLO INCENDIO W ?/ﬁ_FLE\E%

N )= @3 o ®

VWF_Caratteristiche antincendio
Space Boundaries

@ INFO
E‘Ej Spaced.28: Uffici[01-36]

Space Boundary Areas  Classification  Hyperlinks
|dentification Location Cuantities Relations

VWF_E=odo YWF_Resistenza al fuoco VWF_Rivelazione ed allarme
YWF_Controllo incendio

VWWF_Compartimentazicne WWVF_Controllo fumi e calore
Property Value
Estintori True
Idranti UMI 45 True
Impianto di spegnimento sprinkler True




PROPERTY SET. VVF_RIVELAZIONE ED ALLARME SAFETY
QZZJ VILLAGE
@ INFO < v > v % BOBE A g =

EB Spaced.28: Uffici[01-36]

VWF_Compartimentazione VWF_Controllo fumi e calore WWF_Controllo incendio
Space Boundary Areas  Classification  Hyperlinks VWF_Caratteristiche antincendio
Identification Location Quantities Relations Space Boundaries
VWF_Esodo VWF_Resistenza al fuoco VVF_Rivelazione ed allarme
Property Value
Nurninazicne di emergenza True
Impianto di rilevazione CO False
Impianto di rilevazicne gas False
Impiante di rilevazicne incendi True
Impiante di rilevazione termperature False
Sirena di allarme True
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FIRE DIGITAL CHECK: CODE CHECKING W SAFETY

® VILLAGE

FPE

STATO E GRAVITA DELLE
Ruleset - Checked Model BAYE|IA A X v > REGOLE SELEZIONATE

v g] Codice di prevenzione incendi (RTO)

v {8] 5.3 Compartimentazione

RAPPORTO REGOLA

\ 4

§ 5.3.6 Progettazione dei compartimenti antincendio

v {8] S.4Esodo » STRUMENTO REGOLA
§ 5.4.8.2 Corridoi ciechi » COLLEGAMENTO IPERTESTUALE
§ 5.4.5.10 llluminazione di sicurezza REGOLA

v &] S.6 Controllo dell’ incendio
§ $.6.9 Sistemi automatici di inibizione, controllo o estinzione dell’ incendio —> SET DI REGOLE

§ S.6.6 Estintori d’incendio

§ $.6.8 Reti di idranti

§ 5.6.8.1 Caratteristiche
v @ S.7 Rivelazione ed allarme

§ 875 Impianti di rivelazione ed allarme incendio (Rilevazione fumi)

§ 575 Impianti di rivelazione ed allarme incendio (Verifica Allarme antincendio)
v {ﬂ S.8 Controllo di fumi e calore

§ S.8.5.2 Dimensionamento
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FIRE DIGITAL CHECK: CODE CHECKING SAFETY
VILLAGE

FPE

Ruleset - Checked Model RUSAANY = HVANIVAN X v
v {ﬂ Codice di prevenzione incendi (RTO)

v {5] 5.3 Compartimentazione
§ 5.3.6 Progettazione dei compartimenti antincendio
&'J S.4 Esodo
§ 5.4.8.2 Corridoi ciechi
§ 5.4.5.10 llluminazione di sicurezza
@ S.6 Controllo dell’incendio
§ 5.6.9 Sistemi automatici di inibizione, controllo o estinzione dell’ incendio STR
§ $.6.6 Estintori d'incendio
§ $.6.8 Reti diidranti
§ $.6.8.1 Caratteristiche

&I S.7 Rivelazione ed allarme

-

-

-

§ 575 Impianti di rivelazione ed allarme incendio (Rilevazione fumi)
§ 575 Impianti di rivelazione ed allarme incendio (Verifica Allarme antincendic)
%E] S.8 Controllo di fumi e calore

MEP

-

§ $.8.5.2 Dimensionamento

ENCINEERING



FIRE DIGITAL CHECK: CODE CHECKING SAFETY
Verifica rete idranti VILLAGE

@ 3D 8
@) CHECKING £ L & @ & CheckModel ¥ B Report [
Ruleset - Checked Model YHE AN X v
v F Codice di prevenzione incendi (RTO)
» 13| 5.3 Compartimentazione
» 18] 54 Esodo

v i? 5.6 Controllo dell’incendio
§ 5.6.9 Sisterni automatici di inibizicne, controlle o estinzione dell’ incendio oK
§ S5.6.6 Estintori d'incendio

5.6.8 Reti di idranti

§ 5.6.8.1 Caratteristiche
» 8] S.7 Rivelazione ed allarme
» 13 5.8 Controllo di fumi e calore
> RESULT SUMMARY ¥ B Repert 5
FAY FaY b 4 v

lssue Count 0 0 0 0 e
Issue Density 0 0 0 0 0 W
£ RESULTS Mo Filtering ¥ £ Automatic w18 &2 B a8

Selected rule is passed.
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FIRE DIGITAL CHECK: CODE CHECKING SAFETY
Verifica sistema di speghimento automatico gzq VILLAGE

@ 3D 8

i ec| odel ™ eport
[ CHECKING 7 L b @ & CheckModel ¥ B Report (5

Ruleset - Checked Model QABE AL L XV
v {#] Codicedi prevenzicne incendi (RTQ)

3 ﬂ 5.3 Compartimentazione

» £ 5.4 Esodo

v ﬁ 5.6 Controllo dell’ incendio

5.6.9 Sistemni automatici di inibizione, controllo o estinzione dell’ incendio

& 5.6.6 Estintori d'incendio
§ 5.6.3 Reti diidranti oK
& 5.6.8.1 Caratteristiche

> ¥7 5.7 Rivelazione ed allarme

» i8 5.8 Controllo difumi e calore

>, RESULT SUMMARY % B Report B
FA F) X v

Issue Count 0 0 0 0 &

Issue Density 0 0 0 0 0 v

& RESULTS Mo Filtering ¥ @ Autematic ¥ B8 2= Bag

Selected rule is passed.
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info@gae-engineering.com




